
各社　ご担当　御中

工事名　福山地方卸売市場再整備　関連棟１・２新築工事

下記の追加指示事項をお見積りに御考慮くださいますようお願いいたします。

番号
図面
番号

追　　加　　事　　項

【意匠図】

1 A-014 図面タイトル：配置図→配置図（関連棟1・2）に訂正する。

2 A-017 仕上表のパワー1000同等品以上をデコパワー同等品以上に置きかえる。

（認定番号：NM-3991→NM-3992に変更）

3 A-29 関連棟1のAW-1及びAD-3～6の上部の排煙窓は、突き出し窓の開放角度は60°とする。

A-30 関連棟1のAD-1及びAD-2の上部の排煙窓は、突き出し窓→外倒し窓変更し、開放角度85°とする。

4 A-27 関連棟2のEX1通り、EY3通り左に給気口VPφ150 L=500及び内側にSUS製ガラリ、外側にSUS製

ベントキャップを付けること。（外壁塞ぎは空調スリーブと同じ仕様とする。）

上記はキューワナスタ：KS-86SGOOA#0-SV（内側）,KS-86SHOOF-SV（外側）同等品以上とする。
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