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ツインサイクル外調機の仕様につきまして
参考型式ですと設計風量1000m3/hの部屋に、2000m3/hの機種を
設置する形になっております。
また、2000m3/hの場合、設計図のダクト径に収まりません。
TWH-1500H5に機種変えてもよいでしょうか。
ご教示のほどよろしくお願いいたします。

質問回答書

【機械設備】

           回                     答

吹出温度を室温（10℃）以下とし、必要風量1000m3/hが確保できるので
あればTWH-1500H5に変更してもよろしいです。
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